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Kontrolle 
Primeo Energie

Primeo Energie 28.06.2019    bam

Beispiel: EEA bis 30 kVA 
LMM-Ansteuerung WR über Schütz «Öffner» (NC) 28.06.2019   bam
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- zentral beim Zählerplatz
- Kann in begründeten Fällen auf 

einer separaten AP Verteilung 
mit Zählerplatte bei der zentralen 
Sicherungs-verteilung sein. 

Anlageschalter 
nach NIN

EEA

Plombierbar

Norm-Zählerplatte (WV/TAB)

3 41 2
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ca b
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Speisung ab gleicher 
Steuersicherung wie 
alter RE möglich. 
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Alternative mit Schütz als Öffner

Weitere Verbraucher

Weitere 
Zählerstromkreise

L1 N

Spule Öffner 
(NC)

230 V

NL


