
 

Änderungen Werkvorschriften 

Primeo Energie per 01.01.2021: 

 

Gilt nur für Region Basel 

Hoch/Niedertarif  

Wird mittels Apparatebestellung ein neuer Zähler angefordert, können bei der Installation auf die 

Steuerdrähte des Doppeltarifes verzichtet werden. Die Zeitspanne zwischen Demontage der alten 

Installation und Apparatebestellung muss möglichst kurzgehalten werden. 

Sperrung Wassererwärmer  

Die Werksteuerung des Wassererwärmers (Tag/Nacht) wird nicht mehr verlangt und kann bei 

Neuinstallationen vernachlässigt werden. Auf Wunsch des Kunden kann nur noch eine Nachtfreigabe 

verlangt werden. Die Installationsanzeige muss zu diesem Zweck richtig erstellt werden. 

Ist eine Steuerung erwünscht, sind die entsprechenden Werksvorschriften anzuwenden.  

Nachtaufladung (Wassererwärmer) 

Siehe Sperrung Wassererwärmer. 

Sperrung Wärmepumpe (gilt nicht für spez. Wärmepumpentarif): 

Die Werksteuerung der Wärmepumpe (Spitzensperrung über Mittag) wird nicht mehr verlangt und 

kann bei Neuinstallationen vernachlässigt werden. Auf Wunsch des Kunden kann noch eine Sperrung 

verlangt werden. Die Installationsanzeige muss zu diesem Zweck richtig erstellt werden. 

Ist eine Steuerung erwünscht, sind die entsprechenden Werksvorschriften anzuwenden.  

 

 


